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SobéSicka 151, 638 01 Brno, tel: 547 212 417 e L 1249
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Protokol o zkouskach ¢. 4774 / BP1/ 15
Cislo vzorku : 1583/BP1/15
Misto a bod odbéru :Jimramov - Lesni studanka Datum a éas odbéru :26.5.2015  10:50

Datum a cas pfijmu : 26.5.2015  13:15
Zadavatel : MAS Zubii zemé, o.p.s., Pricni 405, 593 01 Bystfice nad
Pernstejnem Odebral : Vyskocilova R. RNDr, chemik analyti
Predmét zkousky : Povrchova voda
Postup odbéru : Odbér vzork( povrchovych vod SP &. 4 ( SN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-4, CSN 1SO 5667-6, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN ISO 19458 )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 3142/ BP1/15
Datum ukonéeni zkousek : 29.5.2015

Jednotka | Vysledek [Nejistota | Limit [Hodnoceni [Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | wyhowuje | SOP &.13/2013/1ll (ESN EN ISO 9308-1)

Koliformni bakterie KTJ/100mi 5 0 (MH) | newyvhowuje | SOP &.13/2013/ll (SN EN ISO 9308-1)

Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 (MH) | vyhowuje  |SOP &17/2013/l (whi. MZ £.252/2004Sb.,
Pfiloha &. 6)

Pocty kolonii pri 36°C KTJ/ml 2 100 (DH) | wyhowuje | SOP &.16/2013/l (CSN EN IS0 6222)

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 12 500 (DH) | whowije  |SOP &.16/2013/1 (CSN EN 1SO 6222)

Mikroskopicky obraz- jedinci/ml 0 50 (MH) | wyhowuje |SOP & 20/2014/ll (GSN 75 7712)

celkovy pocet organizmu

Mikroskopicky obraz- Zivé| jedinci/ml 0 0 (MH) | wyhowije |sop e 2or2014mi(EsN 75 7712)

organizmy

Mikroskopicky obraz - % 1 10 (MH) | whowuje |SOP &19/2014/1 (ESN 75 7713)

abioseston

Elektricka konduktivita mSim 15,3 5% 125 (MH) | whowuje | SOP &8/2013/1 (ESN EN 27888)

Teplota vody* 5C 74 2% 8-12 (DH) | nevwyhowuje |sop &7/2013/ (&SN 75 7342) "

Pach stuper 0 2 (MH) | wyhowuje  |SOP & 5/2012/1l (ESN EN 1622, TNV 757340

pH 59 +0.2 65-9,5 (MH)|newhovuje |SOP &.3/2013/ll (GSN ISO 10523)

Barva mg/l Pt <2 20 (MH) | wyhowuje | SOP &.10/2013/l (CSN EN ISO 7887, Metodal|C)

Zéakal ZFt <0,50 5 (MH) | wyhovuje  |SOP&53 (€SN ENISO 7027)

Dusitany mgfl <0,01 0,50 (NMH) | whowuje |sop & 2/2012/1(ESN ENISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, GSN EN ISO 15061)

Amonné ionty mall <0,04 0,50  (MH) | wyhowuje |SOP &.23r2014/1 (CSN ISO 7150-1)

Dusiénany mag/l 4,77 +10% 50,0 (NMH) | wyhowuje |SOP & 2/2012/11 (CSN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mg/l 0,49 +13% 3,0 (MH) | wyhowuje  |SOP &7 (CSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l 0,009 +10% 020  (MH)| whowuje |SOP& 18A/2013/I (CSN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020)

Vapnik a hoféik mmol/l 0,45 +10% 20-35 (DH) SOP & 18A/2013/ll (CSN EN ISO 17294-2, EfA

)

Mikroskopicky obraz - abioseston : anorganické Eastice

* Zkousky provadéné v misté odbéru
Uvedena nejistota je roz3ifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.
Vyi'lavuje ! nevyhovuje - vysledky zkousky wyhovuji / nevyhowuji hygienickému limitu.
- u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem
Hodnocenl dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach®, chut’ chut" stupen 0, 1, 2 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétl. Bez pisemného souhlasu Iaboraw_l_'e, se m_asmi protokol reprodukovat jinak nez cely. //
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Protokol vystaven dne : 1.6.2015 - Svestkova Jana Mgr.

Vedouci laboratore



